POZZETTO FOGNATURA A GRAVITA'

SCALA 1:50

Chiusino D400 diam. 60 cm
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Pozzetto gettato in opera in c.a.

Tubazione in PEAD DI 300 SN8
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var
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Trattamento fondo e pareti con

protettivo impermeabilizzante
a base di elastomeri poliuretano-catrame

POZZETTO DI SFIATO

SCALA 1:50

Chiusino D400 diam. 60 cm

Pozzetto gettato in opera in c.a.
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Trattamento fondo e pareti con

protettivo impermeabilizzante
a base di elastomeri poliuretano-catrame
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CONDOTTA IN PRESSIONE

3| Tappeto di usura
© Binder

= Tout venant
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Nastro segnalatore

Sabbia

Tubazione in PE100
DE250 PN10

CONDOTTA A GRAVITA'
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Sabbia

! Tubazione in PEAD

DI 300 SN8
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