
TUBO A SEZIONE QUADRATA IN FERRO ZINCATO

SPIGOLO MM 150, SPESSORE MM 4

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE

IN FERRO ZINCATO

MM 80 X 40, SPESSORE MM 3

TUBO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FERRO

ZINCATO MM 120 X 40, SPESSORE MM 3

PLINTO IN CLS CM 60 X 60 X 60 A

SOSTEGNO DEI PILASTRI DEL

CANCELLO

PALETTO METALLICO DI

SOSTEGNO

RETE PLASTICATA A MAGLIA ROMBOIDALE MM 30

X 30

ALTEZZA M 2,00

PLINTO IN CLS CM 40 X 40 X 40

A SOSTEGNO DEI PALETTI

METALLICI
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SAETTE DI RINFORZO

PER ANGOLI
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36,00

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO

MM 20 X 20 SPESSORE MM 2

IRRIGIDIMENTI IN FERRO ZINCATO

MM 20 X 20 SPESSORE MM 3

RETE PLASTICATA A MAGLIA ROMBOIDALE

MM 30X30 ALTEZZA M 2,00

PLINTO IN CLS CM 40 X 40 X 40

A SOSTEGNO DELLE SAETTE

Ing. Giuseppe Caranti
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Particolare recinzioni e cancello

Realizzazione nuovi pozzi idropotabili area nord ovest - città di Novara
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Dott. Geol. Marco Carmine

I Progettisti

Ing. Matteo Ferrero


