PIANTA Pscolm

PIANTA P2

COLLARI DISTANZIATORI

¢

F § 7 F

TUBAZIONE IN PROGETTO
IN PEAD PE 100 DE 630 PN 6

E E E E

TUBO GUAINA IN ACCIAIO DN 800

[0GGETTO:

PARTICOLARI POZZETTI

[SCALA:

1:20

[ AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° O:
26 GENNAIO 2021

Rev. N° | Modifiche

1 -

2 -

3 —

4 _

Rif. N°® Commessa:

X00M 10039411

Il Progettista Elaborato N°:

Ing. Matteo Ferrero

CUP: D15B20000280005

RUP: Ing. GIUSEPPE CARANTI

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUOQO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA

AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

T »

TUBAZIONE IN PROGETTO
IN PEAD PE 100 DE 560 PN 6

0

—20 150 20—
> B
—20 200 20—
/ GETTO DI SECONDA T
1 GETTO DI SECONDA FASE IN CLS RIVESTITO — A
S FASE RIVESTITO CON / / CON PIASTRELLE DI T
PIASTRELLE DI GRES / GRES CERAMICO I \
/ /$
/ ’ AN
- 7/ \ /
TUBAZIONE IN PROGETTO o~ TUBAZIONE IN PROGETTO / TUBAZIONE IN PROGETTO
IN PEAD DI TIPO / IN PEAD DI TIPO / IN PEAD DI TIPO x
CORRUGATO DE 930 \ CORRUGATO DE 930 / / CORRUGATO DE 930
— —_> AL ———> S :
I~ ~ s [ ] e /$
: ( ( ( | /
2 | / / CHIUSINO IN GHISA /L— \
SOGLIA DI SFIORO P > > > | / CLASSE D400 R E
Hmin: 25.00 cm - /
\A — /oy
TUBAZIO
LAMIERA IN INOX NE DI Scor o
PER REGOLAZIONE N / PROGETTO IN PEAD ) "
SOGLIA DI SFIORO \ 'PO CORRUGATO pE g3,
T T >
/ .
GETTO DI SECONDA __+—| E——
FASE RIVESTITO CON
L PIASTRELLE DI GRES
N
l
> B
POZZETTO Pscolm e P2 - PIANTA - Scala 1:20
CHIUSINO IN GHISA
/CLASSE D400
L, | L™, T =]
5
COMUNE DI OMEGNA
PARATOIA IN ACCIAIO INOX LAMIERA IN INOX PER
PER REGOLAZIONE FLUSSO REGOLAZIONE
CON GUARNIZIONE IN EPDM \\ / SOGLIA DI SFIORO
ACOUA TUBAZIONE IN PROGETTO T SOGLIA DI SFIORO
Q IN PEAD DI TIPO S~ Hmin: 25,00 cm
NOVARA.VCO CORRUGATO DE 930 5 T~ v
S.p.A. i
o TUBAZIONE DI SCOLMO IN
T o _~[PROGETTO IN PEAD DI
@mail: info@ac_quanovaravco.eu T|PO CORRUGATO DE 930
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu GETTO D| SECONDA
FASE RIVESTITO CON
PIASTRELLE DI GRES \\
[ TITOLO COMMESSA:
COMPLETAMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO TORRENTE STRONA
—20 117 15 127 20—

POZZETTO Pscolm - SEZIONE B-B - Scala 1:20

SEZIONE A-A

GETTO DI SECONDA
FASE IN CLS RIVESTITO
CON PIASTRELLE DI
GRES CERAMICO

TUBAZIONE IN PROGETTO
IN PEAD DI TIPO
CORRUGATO DE 930

20—

CHIUSINO IN GHISA
CLASSE D400

230

FILO SUPERIORE TUBO
/GUAINA IN ACCIAIO DN 800

_ >

TUBAZIONE IN PROGETTO
/$ IN PEAD PE 100 DE 560 PN 6

POZZETTO P2 - SEZIONE A-A - Scala 1:20

200

—20




