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SOSTITUZIONE POZZETTO

DIMENSIONE MINIMA 100 x 100

DA PRESA ARSA
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NUOVO POZZETTO

DIMENSIONE MIN

100 x 100

NUOVO TUBAZIONE

PER COLLEGAMENTO

FILTRI - VASCA

16 m circa

RIALZO TUBAZIONE DN 300

GRIGLIA FISSA IN PROGETTO

GRIGLIA AUTOMATICA A STRAMAZZO

DEMOLIZIONE PARETE

RIALZO POZZETTO PER

SARACINESCA

GRIGLIA FISSA IN PROGETTO

DEMOLIZIONE PARETE

GRIGLIA AUTOMATICA A STRAMAZZO

RIALZO TUBAZIONE IN

ACCIAIO DN 300
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PIANTA

SEZIONE A - A SEZIONE B - B

USCITA VS CORRIDOIO

DI SEDIMENTAZIONE

CANALE DI RACCOLTA

ACQUE DI TROPPO PIENO
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DN 200

VM 2

POZZETTO

ESISTENTE 80 x 80

POZZETTO ESISTENTE

160 x 80

DA PRESA

ARSA

VM 1

NUOVA USCITA

VS SERBATOIO
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GRIGLIA IN INOX FORATA

Ø 10 mm sp 3 mm

LISTELLI IN INOX 100 x 100 mm

BORDO LATERALE h 150 mm
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LAMIERA IN INOX NON

FORATA sp 3 mm

SEZIONE 2 - 2

SEZIONE 1 - 1

GRIGLIA IN INOX FORATA Ø 10 mm sp 3 mm

LISTELLI IN INOX 100 x 100 mm

BORDO LATERALE h 150 mm

GRIGLIA IN INOX FORATA Ø 10 mm sp 3 mm

LISTELLI IN INOX 100 x 100 mm

BORDO LATERALE h 150 mm
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